
R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

RADIADOR

R
AD

IA
D

O
R

RADIADOR

A.AC. 3500 FRIG.

A.AC. 2500 FRIG.

A.
AC

. 8
00

0 
FR

IG
.

A.
AC

. 8
00

0 
FR

IG
.

A.AC. 2500 FRIG.

A.
AC

. 4
50

0 
FR

IG
.

RADIADOR

RADIADOR

T

T

T

T

A.
AC

. 2
50

0 
FR

IG
.

SALA DE MONITOREO

KITCHENETTE

BAÑO APPM

SALA SISTEMAS

OFICINA

23
OFICINA

24

26

27

28

29

25
PASO

A.AC. 3500 FRIG.

A.AC. 3500 FRIG.

A.
AC

. 3
50

0 
FR

IG
.

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

R
AD

IA
D

O
R

RADIADOR

RADIADOR

R
AD

IA
D

O
R

RADIADOR

T

T

ESCALA: Nº

FECHA
Dibujó:

Revisó:
Aprobó:

NOMBRE

:

Arq. Araceli Morrás2024

1:100

PLANTA BAJA
ESC. 1:100

PLANTA ALTA
ESC. 1:100

PLANO: CLIMATIZACIÓN

10
NUEVO CONTROL DE ACCESO ZONA PRIMARIA - MUELLE ALMIRANTE STORNI

AutoCAD SHX Text
+0.15


	Planos y vistas
	CLIMATIZ


